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（10） ： 株式会社  アクティブ 作業環境測定機関　登録番号 34-32

広島県建築物空気環境測定業登録業者

：

測 定 項 目

（８）

：

（７）

1

測定(分析)機関

採 取 場 所 数

（９） 測 定 の 方 法

箇所：

（３）

（４）

株式会社　アクティブ、　牧野　実

： 高速液体クロマトグラフ法及びガスクロマトグラフ質量分析法

（６）

アクティブ法（吸引方式）、各箇所30分間採取を2回採取の方法及び回数

1.　採取及び測定の概要

（１） 名 称 ： 真庭シティホテル サンライズCLT棟新築工事

（５） 採取業者及び採取者

採 取 実 施 日

： 岡山県真庭市惣258-6採取場所の所在地

（２） 施 工 会 社 ： 株式会社 三木工務店

2

ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、スチレンの5項目

平成27年4月4日：

：



℃ （ ）

　

　注）換気とは、出入口及び窓の開放状態のこと。

３.　採取及び測定機器等

　採取及び測定機器等は、次表に示すとおりである。

2

2

階

1

階

 236号室
客室

（シングル）

132号室
客室

（シングル）

柴田科学 株式会社、高負荷ミニポンプ　MP-Σ100H型

温湿度計 株式会社 佐藤計量器製作所、アスマン式通風乾湿計　Ｎｏ.7450 ＳＫ－ＲＨＧ

気圧計 三王　高精度デジタル気圧計　REGULOS BR-88ex Ver.2

測定（分析）機器
高速液体クロマトグラフ（HPLC)　 ガスクロマトグラフ質量分析（GC/MS)

SHIMADZU製、LC-2010CHT SHIMADZU製、GCMS-QP2010

 項　目 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞｾﾞﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｽﾁﾚﾝ

採
取
時
の
機
器

サンプラー
柴田科学 株式会社 ｼｸﾞﾏｱﾙﾄﾞﾘｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ 株式会社(ｽﾍﾟﾙｺ製)

DNPHｱｸﾃｨﾌﾞｶﾞｽﾁｭｰﾌﾞ ORBO-101

ポンプ

60 99.1

2回目

測定項目
アルデヒド類 V　O　C

1回目
4/4

8：30～9：00
4/4

9：00～14：40
4/4   14：40 ～

～ 4/4   14：30 17.0
4/4

9：00～14：00
4/4   14：00

4/4   15：10 17.2

68 99.2

2回目

換気時刻 閉鎖時刻 （℃） （％） （kPa）

1回目
4/4

8：30～9：00

m

　項　目 採取前
採取開始日時 ～ 終了日時

温度 相対湿度 大気圧

採取場所

２.　採取時等の状況

　採取時等の状況は次表に、また、採取位置図及び採取状況写真は「６．添付書類の（1）及び（2）」に示すとお
りである。

天　　　候 くもり
外気温

（計測日時）
18.8 4月4日 13：40 採取高さ 1.2



　測定結果は次表に、分析結果報告書は「６．添付書類の（3）」に示すとおりである。

単位：μg/㎥

採取場所 分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価 分析結果 評価

12 26未満 320未満 80未満 20未満

11 26未満 320未満 80未満 20未満

12 ○ 26未満 ○ 320未満 ○ 80未満 ○ 20未満 ○

13 26未満 320未満 80未満 45

12 26未満 320未満 80未満 52

13 ○ 26未満 ○ 320未満 ○ 80未満 ○ 49 ○

注）　評価の欄の"○"は指針値以下を、"×"は指針値超過を示す。　

５．　所　見

　上表の結果から、1階の132号室 客室（シングル）及び2階の 236号室 客室（シングル）におけるホルムア
ルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、キシレン及びスチレンは、すべて厚生労働省の定める指針値以下で
した。

3

132号室
客室

（シングル）

2
階

1
階

 236号室
客室

（シングル）

定量下限値 10 26 320 80 20

指 　針　 値 100 260 3800 870 220

ｽﾁﾚﾝ

1回目

2回目

平均値

1回目

2回目

ｷｼﾚﾝ

平均値

４.　測定結果

測定項目 ﾎﾙﾑ
ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

ﾄﾙｴﾝ
ｴﾁﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ



　
６

.　
添

付
書

類

　
(1

) 採
取

位
置

図
 ①

4

： 採取位置 

1 階   2 階   

236号室 客室 

（シングル） 

132号室 客室 

（シングル） 



5

1階 132号室 客室（シングル） 2階 236号室 客室（シングル）

2階 236号室 客室（シングル） 2階 236号室 客室（シングル）
(採取したサンプラー)（採取ポンプとサンプラー）

(採取したサンプラー)

(2) 採取状況写真 ①

1階 132号室 客室（シングル） 1階 132号室 客室（シングル）
（採取ポンプとサンプラー）



< 気象機器 >

(1)
(2)

(2) 採取状況写真 ②

温湿度計（アスマン式通風乾湿計）
気圧計（高精度デジタル気圧計）

6

(1) 

(2) 



(3) 分析結果報告書
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